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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO  PROGRAMADO  DE  LAS 

INSTALACIONES  DE  PROTECCIÓN  CONTRA  INCENDIOS  EXISTENTES  EN  LOS 

EDIFICIOS MUNICIPALES

1. OBJETO.

La contratación de un servicio de mantenimiento, para conservar operativas las 

instalaciones de protección contra incendios existentes en los edificios municipales del 

Ayuntamiento  de  Sevilla  la  Nueva,  mediante  revisiones  preventivas  y  actuaciones 

correctivas programadas, cada tres meses.

2. ALCANCE.

La prestación del servicio de mantenimiento se realizará en las instalaciones de 

protección contra incendios existentes en los edificios municipales del Ayuntamiento de 

Sevilla la Nueva, que se indican en el Anexo I de las presentes prescripciones técnicas.

Quedan incluidas en el contrato las modificaciones que se produzcan durante la 

vigencia  del  mismo,  como  consecuencia  de  incorporación  de  nuevos  edificios 

municipales  o  reformas  en  alguno  de  ellos,  agregando  o  eliminando  cualquier 

instalación  de  protección  contra  incendios  durante  la  vigencia  del  presente 

condicionado, previa comunicación a El Contratista con una antelación de treinta días 

naturales, incrementándose o disminuyendo el precio en función de los precios unitarios 

a aportar por el contratista.

Las  operaciones  de  revisión  y  mantenimiento  de  los  anteriores  sistemas  de 

protección serán como mínimo las establecidas en la normativa vigente relacionada con 

este tipo de instalaciones, entre las que se encuentra:

- Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Código 

Técnico de la Edificación, DB-SI, así como sus modificaciones posteriores.

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de  Autoprotección  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias  dedicados  a 

actividades  que  puedan  dar  origen  a  situaciones  de  emergencia,  así  como  sus 

modificaciones posteriores.

- Real Decreto 513/2017 de 22 de Mayo, en el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de protección contra Incendios.

- Cualquier otra normativa que afecte a las instalaciones y equipos de protección 

contra incendios.

Las operaciones y frecuencias mínimas de inspección se adjuntan en el 

Anexo II del presente documento. C
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3. INSTALACIONES ACTUALES.

El Contratista aceptará las instalaciones de protección contra incendios, en las 

condiciones  de la fecha de licitaciones, independiente del estado en que se encuentren. 

Por ello, los licitadores estarán obligados a conocer el listado de las instalaciones antes 

de redactar su oferta.

4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR.

El  Contratista  adjudicatario,  se  compromete  por  el  presente  documento  de 

Prescripciones Técnicas a prestar los siguientes servicios:

4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Efectuar las operaciones y verificaciones de mantenimiento preventivo que se 

detallan en el Anexo II del presente documento de prescripciones técnicas, mediante 

visitas programadas de técnicos y oficiales de mantenimiento debidamente acreditados, 

con  todas  las  herramientas,   material  fungible  y  consumible  y  equipos  de  medida 

necesarios para el mantenimiento preventivo.

Las  visitas  se  realizarán  durante  el  horario  de  prestación  de  servicio  en  los 

locales  afectados  y  serán  anunciadas  por  escrito/correo  electrónico  con  una 

antelación mínima de siete días hábiles, al Ayuntamiento, a través de su Servicio 

de Protección Civil, al efecto de coordinar la visita y posibilitar la presencia en la misma 

de personal del mismo.

El Ayuntamiento, en caso de no cumplir el párrafo anterior o por causa mayor, se 

reserva el derecho de impedir la entrada al centro al personal mantenedor quedando 

facultado para señalar otro día y hora para que se efectúe la revisión.

4.1.1. O   peraciones a realizar en la primera     visita  

El Contratista realizará un Censo completo de los aparatos, equipos y sistemas 

de protección contra incendios, que se llevará a cabo al término de la primera revisión, 

señalando las incidencias encontradas.

Como  complemento  al  Censo  referido,  El  Contratista  emitirá  un  informe 

detallando  el número de elementos en exceso o defecto sobre los reflejados en este 

documento,  si  los  hubiere,  el  estado  de  los  equipos,  así  como  recomendación  de 

reubicación para optimizar los elementos de cada edificio.

Tanto el Censo como el informe anteriormente referidos serán  remitidos por 

escrito/correo  electrónico  al  Ayuntamiento,  a  través  de  su  Servicio  de 

Protección Civil, antes de diez días hábiles.
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El Contratista aceptará y asumirá la reparación, cuyo coste será por su cuenta, 

de  cualquier  incidencia  o  avería  no reflejada en el  precitado  informe,  porque dicha 

circunstancia supondrá que aceptó en perfecto estado de funcionamiento los sistemas.

4.1.2. O   peraciones a realizar en cada     visita  .

El  Contratista  estará  obligado  a  informar  al  Ayuntamiento,  a  través  de  su 

Servicio  de  Protección  Civil,  de  las  deficiencias  encontradas  en  el  sistema 

inspeccionado, tanto por diseño inadecuado como por cambio de la normativa que le 

afecte. Estas deficiencias deben ser igualmente motivadas y presupuestadas.

Tanto el informe de las deficiencias encontradas, como el presupuesto para su 

reparación,  serán  remitidos por escrito/correo electrónico al  Ayuntamiento,  a 

través de su Servicio de Protección Civil, antes de diez días hábiles.

4.1.3. R   evisión de     extintores  

El Contratista realizará las operaciones previstas en las Tablas I y II del Real 

Decreto 513/2017.

 Otras operaciones a realizar:

- Recarga  de  aquellos  extintores  que,  por  cualquier  razón,  hayan  sido 

descargados, previa autorización o por solicitud por escrito/e-mail del Ayuntamiento, 

a través del Servicio Municipal  de Protección Civil.

- Reposición de la "Etiqueta de características" donde se contengan los datos 

básicos de funcionamiento.

- Se revisará la señalización según NORMA UNE y en caso de no existir o ser 

necesaria, se seguirá el procedimiento de mantenimiento correctivo no programado.

- Ante  cualquier  avería  detectada  en  estos  equipos  durante  las  visitas  de 

mantenimiento  preventivo,  se  actuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  de 

mantenimiento correctivo no programado.

- El Contratista realizará un estudio de las características del edificio o local y 

retirará  de  la  misma  todos  los  extintores  que  como  consecuencia  del  estudio  de 

necesidades se consideren sobrantes,  sin cargo alguno para el  Ayuntamiento.  Estos 

extintores  se  depositarán  en  el  Ayuntamiento,  a  través  del  Servicio  Municipal  de 

Protección Civil.

- Se  colocará,  "una  etiqueta"  con  los  datos  identificativos  del  mantenedor: 

número de autorización, nombre, dirección, fecha en la que se ha realizado la operación 

y la fecha en la que debe de realizarse la próxima revisión.
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4.1.4. R   evisión de Boca de incendio equipada (BIE)

El Contratista realizará las operaciones previstas en las Tablas I y II del Real 

Decreto 513/2017. 

Otras operaciones a realizar:

- Realizará  el  desmontaje  y  ensayo  de  la  manguera  en  lugar  adecuado, 

anualmente, como indica la Tabla II del Real Decreto 513/2017, obligándose a realizar 

un secado correcto de las mangueras de 45 mm.,  así  como su enrollamiento en su 

devanadera correspondiente.

- Se colocará, y siempre por la parte interior del cristal o puerta, "una etiqueta" 

con  los  datos  identificativos  del  mantenedor:  número  de  autorización,  nombre, 

dirección, fecha en la que se ha realizado la operación y la fecha en la que debe de 

realizarse la próxima revisión.

- Se revisará la señalización según NORMA UNE y en caso de no existir o ser 

necesaria, se seguirá el procedimiento de mantenimiento correctivo no programado.

- Ante  cualquier  avería  detectada  en  estos  equipos  durante  las  visitas  de 

mantenimiento  preventivo,  se  actuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  de 

mantenimiento correctivo no programado.

4.1.5. S   istemas automáticos de detección y alarma de     incendios  .

El Contratista realizará las operaciones previstas en las Tablas I y II del Real 

Decreto 513/2017. 

Otras operaciones a realizar:

- El Contratista pondrá los medios necesarios de accesibilidad para la revisión, 

comprobación y/o reposición de todos y cada uno de los elementos incluidos en este 

apartado.

- Se revisará la señalización de los elementos que la precises según NORMA UNE 

y en caso de no existir o ser necesaria, se seguirá el procedimiento de mantenimiento 

correctivo no programado.

- Ante  cualquier  avería  detectada  en  estos  equipos  durante  las  visitas  de 

mantenimiento  preventivo,  se  actuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  de 

mantenimiento correctivo no programado.
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4.1.6. S   istema manual de alarma de     incendios  .

El Contratista realizará las operaciones previstas en las Tablas I y II del Real 

Decreto 513/2017. 

Otras operaciones a realizar:

- Se revisará la señalización de los elementos que la precises según NORMA UNE 

y en caso de no existir o ser necesaria, se seguirá el procedimiento de mantenimiento 

correctivo no programado.

- El Contratista pondrá los medios necesarios de accesibilidad para la revisión, 

comprobación y/o reposición de todos y cada uno de los elementos incluidos en este 

apartado.

- Ante cualquier avería detectada en estos equipos durante las visitas de 

mantenimiento preventivo, se actuará conforme a lo dispuesto en el apartado de 

mantenimiento correctivo.

4.1.7. S   istemas fijos de     extinción  .

El Contratista realizará las operaciones previstas en las Tablas I y II del Real 

Decreto 513/2017. 

Otras operaciones a realizar:

- El Contratista pondrá los medios necesarios de accesibilidad para la revisión, 

comprobación y/o reposición de todos y cada uno de los elementos incluidos en este 

apartado.

- Se revisará la señalización de los elementos que la precises según NORMA UNE 

y en caso de no existir o ser necesaria, se seguirá el procedimiento de mantenimiento 

correctivo no programado.

- Ante  cualquier  avería  detectada  en  estos  equipos  durante  las  visitas  de 

mantenimiento  preventivo,  se  actuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  de 

mantenimiento correctivo no programado.

4.1.8. S   istemas de abastecimiento de agua contra     incendios de los edificios  .

El Contratista realizará las operaciones previstas en las Tablas I y II del Real Decreto 
513/2017.

Dichas visitas se efectuarán en el punto medio de dicho período, y guardando 

intervalos entre visita y visita de tres meses con un margen en más o menos quince 

días naturales con respecto a aquel. C
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Otras operaciones a realizar:

- El Contratista pondrá los medios necesarios de accesibilidad para la revisión, 

comprobación y/o reposición de todos y cada uno de los elementos incluidos en este 

apartado.

- Ante  cualquier  avería  detectada  en  estos  equipos  durante  las  visitas  de 

mantenimiento  preventivo,  se  actuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  de 

mantenimiento correctivo no programado.

4.2. ASISTENCIA DE AVISOS.

Los  avisos  serán  dados  por  el  Ayuntamiento,  a  través  de  su  Servicio  de 

Protección Civil, 

de  lunes  a  domingo,  durante  las  24  horas  del  día.  Esta  comunicación  se  efectuará 

mediante  llamada  telefónica,  para  lo  que  el  adjudicatario  deberá  disponer  de  un 

servicio de atención telefónica de averías funcionando las 24 horas los 365 días del año, 

así como disponibilidad de un técnico para la atención de este tipo de avisos de averías, 

mantenimiento correctivo y de asistencia técnica telefónica, las 24 horas los 365 días del 

año. El  Contratista  deberá  proporcionar  un  teléfono  de  soporte  técnico  recepción  de 

avisos durante las 24 horas los 365 días del año. El tiempo de asistencia a los avisos,  

desde la comunicación del mismo, no será superior a 12 horas.

De cualquier  reparación  no autorizada por el  Ayuntamiento,  a través de su 

Servicio de Protección Civil, mediante escrito o correo electrónico, será rechazada 

la factura que pudiera generarse.

La  asistencia  técnica  comprende  la  mano de  obra,  transporte,  elementos  de 

accesibilidad y de seguridad y salud en el  trabajo para el  personal,  herramientas y 

equipos  de  medida  necesarios;  así  como,  material  fungible  y  consumible  para  la 

corrección  de  la  anomalía  en  el  menor  tiempo  posible,  sin  coste  adicional  para  el 

Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.

Si  la  avería  no  puede  ser  corregida  en  el  momento,  se  realizarán,  sin  coste 

alguno,  todas las  tareas necesarias  para eliminar  cualquier  riesgo a las  personas o 

bienes  municipales,  y  en  segundo  lugar  se  actuará  conforme  al  programa  de 

mantenimiento correctivo no programado,  y en aquellos casos que el  Ayuntamiento 

consideré como muy urgentes, el presupuesto de reparación deberá ser presentado en 

menos de 24 horas.

Si El Contratista, en el transcurso de una visita de mantenimiento preventivo o 

correctivo  programado,  detecta  una  avería  que  a  su  juicio  no  está  cubierta  por  el 

contrato  y  las  condiciones  de  este  Pliego,  estará  obligada  a  comunicarlo  al 
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Ayuntamiento,  a través de su Servicio de Protección Civil, mediante un informe 

motivado acompañado en su caso de un presupuesto, para corregir la incidencia, todo 

ello  en el plazo máximo de tres días hábiles, desde el momento en el que tuvo 

conocimiento de la avería.

4.3. INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS

Y CERTIFICADOS

El  Contratista,  estará  obligado a realizar  las  revisiones periódicas obligatorias 

especificadas en la normativa que les sea de aplicación, para las instalaciones y equipos 

de protección contra incendios.
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El  Contratista  emitirá  y  entregará  convenientemente  y  cuando  se  realicen, 

anualmente, semestralmente y/o trimestralmente un acta o certificado de inspección de 

los sistemas de protección contra incendio, por cada uno de los edificios municipales. 

Esta acta o certificado contendrá sello y número de registro de la Comunidad de Madrid 

de la empresa de mantenimiento y firma del técnico competente.

Si  aparecen  defectos  (no  debidos  a  una  mala  ejecución  de  mantenimiento 

preventivo),  a  raíz  de  revisiones  o  inspecciones,  en  los  que sea necesario  emplear 

material de repuesto adicional al incluido en el presente contrato, El Contratista tendrá 

la obligación de elaborar un presupuesto para corregir las anomalías detectadas, y se 

actuará según lo indicado en el programa de mantenimiento correctivo no programado. 

En caso contrario, las acciones correctivas oportunas serán a cargo de El Contratista, y 

además será penalizado según se describe en la cláusula correspondiente.

4.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

A raíz del programa de mantenimiento preventivo, avisos de avería, revisiones e 

inspecciones reglamentarias o inspecciones realizadas por la Empresa Suministradora u 

Organismo Competente, podrá surgir la necesidad de un mantenimiento correctivo.

Se  realizará  en  base  a  un  presupuesto  previo,  y  en  él  se  especificará  la 

descripción  de  los  trabajos,  la  mano de  obra,  el  material  de  repuesto,  el  plazo  de 

ejecución, la cantidad, precio unitario y total.

El presupuesto contemplará el material, las piezas, los elementos o componentes 

y la mano de obra, pero no así el transporte y tiempo de desplazamiento porque estos 

dos aspectos se consideran incluidos en el precio del contrato de mantenimiento que se 

derive de la adjudicación de este documento.

Una vez revisado el presupuesto por el Ayuntamiento, a través de su Servicio de 

Protección  Civil,  podrá  ser  aceptado,  mediante  escrito  o  correo  electrónico  a  El 

Contratista, o se solicitarán cambios en el mismo, o se eliminarán trabajos que pueden 

ser realizados por los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento o por empresas 

instaladoras contratadas para dichos trabajos.

Se establecen dos tipos de mantenimiento correctivo:

4.4.1. Mantenimiento Correctivo programado.

Se  refiere  al  retimbrado  y  posterior  recarga  de  extintores  (en  adelante 

retimbrado-recarga), la sustitución de extintores caducados, así como al retimbrado de 

las mangueras de Bocas de Incendio Equipadas, incluidos en el presente documento.
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4.4.1.1. R   etimbrado-recarga de     extintores  .

- El Contratista está obligado a realizar el retimbrado-recarga de los extintores 

incluidos en este documento, en la forma establecida por la normativa específica de 

estos aparatos. (Real Decreto 513/2017) En el retimbrado-recarga de los extintores, se 

habrá de utilizar material  de recarga de la misma eficacia o superior que la que figura 

en la etiqueta del extintor existente.

El  Contratista  podrá sustituir  la  obligación anterior,  del  extintor  que deba ser 

retimbrado, por la reposición de uno nuevo con fecha de fabricación del año en curso, 

sin coste alguno para el Ayuntamiento, de la misma o superior eficacia y tipo que el 

sustituido,  o  bien  por  uno  usado  siempre  que  su  fecha  de  fabricación  sea  igual  o 

superior a la del retirado, su estado e imagen sean adecuados, y de la misma o superior 

eficacia y tipo que el sustituido.

El Contratista se obliga a remitir  al Ayuntamiento, a través de su Servicio de 

Protección Civil, la copia del acta de “prueba de presión” de aquellos extintores a los 

que se  les  ha efectuado el  retimbrado  (ITC-MIE-AP5 del  Reglamento  de  Aparatos  a 

Presión sobre Extintores de Incendios).

El  Contratista  se  obliga  a  dejar  retimbrados  en  su  lugar  original,  todos  los 

extintores adjudicados.

Por  cada  extintor  que  deba  retirar  El  Contratista  de  las  instalaciones  del 

Ayuntamiento, para su retimbrado-recarga, depositará uno de características iguales o 

superiores a la del extintor retirado, hasta tanto no se reponga el extintor original.

El  plazo  máximo  para  la  devolución  del  extintor  original,  ya  retimbrado, 

exactamente a su ubicación inicial, es de UN MES desde la fecha de la retirada.

El  Ayuntamiento,  a  través  de  su  Servicio  de  Protección  Civil,  se  reserva  el 

derecho de supervisar los trabajos de retimbrado de los extintores en las instalaciones 

de la empresa adjudicataria, o lugar donde se realice dicha operación. El Contratista 

deberá facilitar el acceso, supervisión de trabajos, solicitud de documentación, etc., a 

las personas representantes del Ayuntamiento.

4.4.1.2. S   ustitución extintores     caducados.  

El Contratista sustituirá el extintor caducado, en el año correspondiente, por otro 

nuevo con fecha de fabricación del año en curso, de la misma o superior eficacia y tipo 

que el sustituido, o bien por uno usado siempre que su fecha de fabricación sea igual o 

superior a la del retirado, su estado e imagen sean adecuados, y de la misma o superior 

eficacia y tipo que el sustituido.
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4.4.1.3. R   etimbrado de Boca de incendio equipada (BIE)

El Contratista está obligado a realizar la prueba de presión en todas aquellas 

mangueras incluidas en este documento, en las que sea preceptivo por haber concluido 

el  periodo  de  5  años  reglamentariamente  establecido  (Tabla  II  del  Real  Decreto 

513/2017)

Por cada manguera, que sea retirada de las instalaciones del Ayuntamiento para 

su  retimbrado,  dejará  instalada  otra  en  sustitución,  de  longitud  y  características 

similares, hasta tanto no se reponga la original.

El plazo máximo para la devolución de cada una de las mangueras retiradas, será 

de UN  MES desde la fecha de su retirada.

Se  remitirá  al  Ayuntamiento,  a  través  de  su  Servicio  de  Protección  Civil, 

certificado  de  la  prueba  de  presión  de  aquellas  mangueras  a  las  que  se  las  haya 

efectuado la prueba de retimbrado.

El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Protección Civil, se reserva el 

derecho de supervisar los trabajos de comprobación de presión de las mangueras en las 

instalaciones de El Contratista, o lugar donde se realice dicha operación. La empresa 

adjudicataria  deberá  facilitar  el  acceso,  supervisión  de  trabajos,  solicitud  de 

documentación, etc., a las personas representantes del Ayuntamiento.

4.4.2. Mantenimiento Correctivo no programado.

Se refiere al mantenimiento correctivo en el cual sea necesario emplear material 

de repuesto, realizar obra civil, modificar la instalación o solicitar mano de obra de un 

servicio técnico oficial de fabricante.

Por lo tanto, se realizará en base a un presupuesto previo, y en él se especificará 

la descripción de los trabajos, la mano de obra, el material de repuesto, el plazo de 

ejecución, la cantidad, precio unitario y total.

El presupuesto contemplará el material, las piezas, los elementos o componentes 

y la mano de obra, pero no así el transporte y tiempo de desplazamiento porque estos 

dos aspectos se consideran incluidos en el precio del contrato de mantenimiento que se 

derive de la adjudicación de este documento.

Una vez revisado el presupuesto por el Ayuntamiento, a través de su Servicio de 

Protección  Civil,  podrá  ser  aceptado,  mediante  escrito  o  correo  electrónico  a  El 

Contratista, o se solicitarán cambios en el mismo, o se eliminarán trabajos que pueden 

ser realizados por los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento o por empresas 

instaladoras contratadas para dichos trabajos.
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El Ayuntamiento se reserva el derecho de adquirir el material necesario para las 

reparaciones  directamente.  En  todo  caso  El  Contratista  deberá  efectuar  el  trabajo 

presupuestado, descontando el coste de los materiales presupuestados en el mismo.

Siempre que se solicite un presupuesto de reparación, mantenimiento o nueva 

instalación  de  cualquier  elemento  susceptible  de  este  documento,  o  de  nuevas 

tecnologías relacionadas con el mismo y no tenga los medios propios para realizarlo, El 

Contratista comunicará por anticipado al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva la necesidad 

de  subcontratar  la  obra  o  servicio,  especificando  en   el  presupuesto  de  forma 

independiente  el  coste  de  la  misma.  El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de 

subcontratar con otra empresa diferente dicho trabajo.

El Contratista no podrá rechazar, el mantenimiento de instalaciones donde haya 

efectuado  reparaciones  un  tercero,  aunque  podrá  formular  observaciones  de 

disconformidad con el  trabajo  realizado,  en el  plazo máximo de tres días naturales, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  visita  de  mantenimiento  preventivo  inmediata 

siguiente a la reparación.

Los trabajos de mantenimiento correctivo no programado se deberán realizar en 

el  plazo  acordado,  en  caso  de  retraso,  sin  causas  justificadas,  el  Contratista  será 

penalizado.

4.5. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

El Contratista se encargará de la gestión del mantenimiento de las instalaciones 

de protección contra incendios incluidos todos los equipos y accesorios, de los edificios 

municipales del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, realizando:

- Se entregará con la frecuencia que indique El Ayuntamiento, a través de su 

Servicio de Protección Civil, con la información y formato que éste señale la relación de 

los trabajos realizados (partes de trabajo indicando fecha, tareas realizadas, material, 

tiempo empleado, lugar, etc…)

- Histórico de las instalaciones.

- Las gestiones con los servicios técnicos oficiales para mantenimiento preventivo 

o correctivo, que comprende la solicitud de asistencia y seguimiento de los trabajos a 

realizar.

- Las  gestiones  requeridas  por  la  Empresa  Suministradora  y/o  cualquier 

organismo competente, referentes a inspecciones y revisiones que ocasionen defectos 

leves, moderados o graves; así como, las referentes a la modificación de instalaciones.

- Los  certificados  de  revisión  de  las  Instalaciones  así  como  certificados  de 

modificación de las mismas. C
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- Las gestiones con la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid 

para  los  certificados  de  revisión  de  las  Instalaciones  de  Protección  de  Incendios  y 

cualquier otra gestión de obligado cumplimiento con el organismo competente.

- Se  dará  acceso  al  personal  autorizado  del  Servicio  de  Protección  Civil  del 

Ayuntamiento,  a cualquier aplicación informática que tenga desarrollada la empresa 

para clientes con el fin de  realizar las comprobaciones y análisis que se consideren de 

los medios de protección contra incendios revisados.

Por otro lado, el coordinador del mantenimiento por parte del Contratista, si es 

necesario, se reunirá con el Ayuntamiento, a través de su Servicio de Protección Civil, a 

fin de procurar  la continua mejora en la calidad de la prestación del servicio. También 

se reunirá cuando ocurra alguna situación susceptible de informar o solicitar su opinión 

al representante del Ayuntamiento.

5. OBLIGACIONES

5.1. El Contratista, se compromete a:

a) Dejar las instalaciones correspondientes objeto del  presente documento 

en perfecto estado de conservación y funcionamiento al finalizar el mismo.

b) Designar  a  una  persona,  coordinador  de  mantenimiento,  que  se 

responsabilice de la correcta ejecución de los trabajos y a la que en primera instancia se 

pueda dirigir el representante del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.

c) Realizar  todo lo  indicado en la  cláusula  de asistencia  comprendida del 

presente pliego de prescripciones técnicas.

d) La mano de obra a emplear por El Contratista será siempre de la más alta 

calificación  requerida  para  cada  trabajo,  con  experiencia  y  formación  específica  en 

instalaciones  de  protección  contra  incendios,  así  como  seleccionar  y  manejar 

herramienta, equipos de medida y material de repuesto.

e) Que  su  personal  respete,  en  general,  las  normas  de  régimen  interior 

vigentes en el recinto donde se encuentren las instalaciones.

f) Llevar un control de la vida de funcionamiento de cada equipo, informando 

al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva de la conveniencia de su sustitución cuando ésta 

sea necesaria.

g) Disponer de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, como 

herramientas manuales, aparatos de medida, equipos de soldadura, etc.

h) Cumplir lo descrito en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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i) Informar al Ayuntamiento, a través de su Servicio de Protección Civil, de 

todos  aquellos  trabajos  que  puedan  suponer  riesgo  para  las  personas  o  bienes, 

fundamentalmente en los que se utilice soldadura, o cualquier otro tipo de chispa o 

elemento que pueda ser causa de origen de un incendio. No se podrán empezar dichas 

tareas hasta que no tenga el visto bueno del Ayuntamiento.

j) Mantener  los  equipos  de  medida  con  un  certificado  de  calibración 

actualizado emitido por un laboratorio acreditado.

5.2. El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva se compromete a:

a) Designar un representante para realizar el seguimiento del mantenimiento 

de  las  instalaciones,  y  hacer  de  interlocutor  con  El  Contratista,  para  establecer  la 

programación de los trabajos y atender las sugerencias del Contratista.

b) Permitir a El Contratista la puesta en marcha y parada de equipos, con 

previo aviso  al representante a fin de llevar a cabo las revisiones concertadas en este 

contrato.

c) Operar  los  equipos  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante  y 

notificar  a  El  Contratista,  con  toda  rapidez  cualquier  cambio  en  las  condiciones  de 

funcionamiento de las mismas.

d) Facilitar razonables medios de acceso a los equipos; espacios libres para el 

personal de servicio, el necesario para efectuar cualquier tipo de reparación.

e) No modificar o reparar los equipos sujetos a este Contrato por personal 

ajeno a El Contratista, sin previo aviso.

6. EXCLUSIONES

Queda entendido que, salvo que explícitamente se indique lo contrario, no están 

incluidos  la  reparación  de  averías  u  operaciones  de  mantenimiento  (mantenimiento 

preventivo y correctivo programado) de todas aquellas instalaciones no incluidas en el 

presente documento.

7. MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD

El  Contratista,  ante  trabajos  de  mantenimiento  correctivo,  o  de  otra 

consideración,  deberá  delimitar  el  recinto  donde  se  desarrollen  los  mismos, 

cuando  éstos  puedan  comportar  riesgo  para  las  personas.  Los  elementos  de 

protección empleados se mantendrán en todo momento en perfecto estado de 

conservación y señalización.
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Será  responsabilidad  de  El  Contratista  los  daños  o  perjuicios  que se  puedan 

ocasionar  a  terceros  durante  la  ejecución  del  contrato,  con  ocasión  del 

funcionamiento normal o anormal del servicio. Serán a cargo de El Contratista las 

indemnizaciones  que deba  satisfacer  como consecuencia  de  las  lesiones  que 

aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislación 

sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

ANEXOS AL PLIEGO

Son partes integrantes del presente documento los anexos que se relacionan a 
continuación:

- Anexo I. Relación de las Instalaciones de Protección contra Incendios 

de edificios municipales.

- Anexo II. Programa Mantenimiento Preventivo y Correctivo programado

- Anexo III. Cuadro de precios de repuestos.

- Anexo IV. Relación de ubicación de hidrantes. Mejoras extraordinarias.

EL JEFE DEL SERVICIO 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL

Fdo. Sergio García Batanero
Firmado electrónicamente
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Anexo I.

Relación de las Instalaciones de Protección contra Incendios de edificios 

municipales.

A  continuación  se  indica  relación  no  exhaustiva  de  equipos  por  instalación, 

quedando cubiertos por el presente documento la totalidad de los equipos existentes en 

la instalación aunque no hayan sido identificados en la siguiente relación. Del mismo 

modo quedarán cubiertos por el presente pliego aquellos equipos o elementos que se 

incorporen durante la vigencia del presente pliego a las instalaciones por motivos de 

mejoras, ampliaciones, exigencias de normativa, etc. Así mismo se eliminarán de este 

documento, aquellos elementos que considere el Ayuntamiento, a través del servicio de 

Protección Civil, por sobrantes, cese de actividad en edificio, etc.

Los licitadores podrán visitar las distintas dependencias y centros enumerados en 

el presente Anexo I al objeto de conocer las instalaciones que nos ocupan, para verificar 

el número de elementos, así como las características de los mismos, previa solicitud al 

responsable del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento.

-    Instalaciones         y/o         medios         de         protección         contra         incendios         previstos         para     
el  

   mantenimiento preventivo.  

CANTD. CONCEPTO

   AYUNTAMIENTO  

Extintores:
14 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. De polvo
3 Mantenimiento de extintor de 5 Kg. CO2.

Equipos BIES:
5 Mantenimiento de equipos BIES de 25 mm

Grupo de presión:
1 Mantenimiento del grupo de presión formado por una bomba jockey, 

dos bombas principales eléctricas y un depósito de agua contra
incendios.
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Detección de incendios:
1 Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 

formado por:
- 1 Central de 2 lazos.
- 10 Baterías de 7 Ah.
- 75 Detectores ópticos
- 5 Detectores iónicos
- 5 Detectores térmicos
- 4 Sirenas interiores
- 1 Fuente de alimentación de 5 Ah.
- 5 Pulsadores
- 4 Cilindros cargados con FE13
- 13 Módulos de relé
- 7 Módulos técnicos
- CCTV (Cámaras, transformadores, transceptores, monitor, disco 

duro)
ARCHIVOS

Extinción de incendios en Archivo Municipal:
1 Mantenimiento de sistema de extinción de incendios:

- 2 Detectores ópticos
- 1 Detector iónico
- 1 Pulsador de paro
- 1 Pulsador de disparo
- 4 Difusores
- 1 Cartel de extinción disparada
- 2 Cilindros cargados con 70 kg de FE13

Extinción de incendios en Archivo de Urbanismo:
1 Mantenimiento de sistema de extinción de incendios:

- 1Detector óptico
- 1 Detector iónico
- 1 Pulsador de paro
- 1 Pulsador de disparo
- 1 Difusor
- 1 Cartel de extinción disparada
- 1 Cilindro cargado con 33 kgs de FE13

Extinción de incendios en Archivo de Oficina:
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

1 Mantenimiento de sistema de extinción de incendios:
- 1 Detector óptico
- 1 Detector iónico
- 1 Pulsador de paro
- 1 Pulsador de disparo
- 1 Difusor
- 1 Cartel de extinción disparada
- 1 Cilindro cargado con 41 kg de FE13

PALACIO DE BAENA

Extintores:
12 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
1 Mantenimiento de extintor de 9 Kg. de polvo

Equipos BIES:
4 Mantenimiento de equipos BIES de 45 mm

Detección de incendios:
1 - 8 Detectores ópticos

- 1 Central convencional
- 3 Pulsadores rearmables
- 2 Sirena interior
- 1 Barrera
- 2 Baterías 12V2AH
- Cualquier otro elemento del Sistema.

PABELLÓN DEPORTIVO ADOLFO SUÁREZ

Extintores:
5 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
7 Mantenimiento de extintor de 9 Kg. de polvo
1 Mantenimiento De extintor automático de 6 kg de polvo

Equipos BIES:
4 Mantenimiento de equipos BIES de 45 mm

Detección de incendios:
1 Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 

formado por:
- 1 Central convencional de 2 zonas de detección de incendios
- 2 Baterías de 2,2 Ah.
- 11 Detectores ópticos
- 3 Pulsadores de alarma rearmables
- 2 Sirenas interiores
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

POLIDEPORTIVO HÉCTOR VALERO
Extintores:

15 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
3 Mantenimiento de extintor de 5 Kg. CO2.

Equipos BIES:
4 Mantenimiento de equipos BIES de 25 mm

Grupo de presión:
1 Mantenimiento del grupo de presión formado  por u mba 

jockey, dos bombas principales eléctricas y un depósito de agua
contra incendios.

Detección de incendios:
1 Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 

formado por:
- 9 Detectores ópticos
- 5 Pulsadores de alarma rearmables
- 4 Sirenas interiors
- 1 Central convencional de 4 zonas

LA CASITA DE NIÑOS
Extintores:

5 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
1 Mantenimiento De extintor automático de 6 kg de polvo
1 Mantenimiento de extintor de 5 Kg. CO2.

Equipos BIES:
2 Mantenimiento de equipos BIES de 25 mm

Detección de incendios:
1 Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 

formado por:
- 1 Central convencional de 2 zonas de detección de incendios
- 2 Baterías
- 2 Detectores térmicos
- 1 Pulsador de alarma rearmable
- 2 Sirena interior

POLICÍA
Extintores:

16 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo. DEPÓSITO
7 Mantenimiento de extintores de 9 ltrs de agua presurizada
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

1 Detección de incendios:
Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 
formado por:

- 9 Detectores ópticos
- 5 Pulsadores de alarma rearmables
- 4 Sirenas interiores

PROTECCIÓN CIVIL
Extintores:

5 Mantenimiento de extintores de 6 Kg de polvo polivalente
2 Mantenimiento de extintores de 9 ltrs de agua presurizada
1 Mantenimiento de extintor de 5 Kg. CO2.

AULARIO COMEDOR COLEGIO DUQUE DE RIVAS
Extintores:

6 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
1 Mantenimiento de extintor automático de 6 kgs polvo

Detección de incendios:
1 Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 

formado por:
- 1 Central convencional de 4 zonas de detección de incendios
- 2 Baterías de 2,2 Ah.
- 10 Detectores ópticos
- 4 Pulsadores de alarma rearmables
- 2 Sirenas interiores
- 1 Sirena exterior

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Extintores:

3 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo

ESCUELA DE DANZA
Extintores:

4 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo

COLEGIO PÚBLICO DUQUE DE RIVAS
Extintores:

16 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
2 Mantenimiento de extintores de 9 Kg. de polvo
2 Mantenimiento de extintor automático de 6 kg de polvo
1 Mantenimiento de extintor de 5 Kg. CO2
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

Equipos BIES:
6 Mantenimiento de equipos BIES de 45 mm

Detección de incendios:
1 Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios

formado por:
- 1 Central convencional de 2 zonas de detección de incendios
- 3 Centrales de 4 zonas de detección de incendios
- 8 Baterías de 2,2 Ah.
- 26 Detectores ópticos
- 4 Sirenas exteriores
- 4 Sirenas interiores
- 8 Pulsadores de alarma rearmables

COLEGIO PÚBLICO ANTÓN SEVILLANO
Extintores:

18 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
2 Mantenimiento de extintores automáticos de 6 Kg de polvo
7 Mantenimiento de extintores de 5 Kg. CO2

Equipos BIES:
6 Mantenimiento de equipos BIES de 25 mm

Grupo de presión:
Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios formado 
por:

- 1 Central de 4 zonas de detección de incendios
- 2 Baterías de 7 Ah.
- 16 Detectores ópticos
- 5 Detectores térmicos
- 4 Campanas
- 5 Pulsadores de alarma rearmables

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Extintores:

5 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo

Equipos BIES:
1 Mantenimiento de equipos BIES de 45 mm

Detección de incendios:
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios 
formado por:

- 1 Central convencional de 2 zonas de detección de incendios
- 2 Baterías de 2,2 Ah.
- 3 Detectores ópticos
- 1 Detector iónico
- 3 Pulsadores de alarma rearmables
- 1 Sirena interior

CULTURA Y JUVENTUD
Extintores:

13 Mantenimiento de extintores de 6 Kg. de polvo
1 Mantenimiento de extintores de 2 kg de CO2
1 Mantenimiento de extintores de 5 kg de CO2

Detección de incendios:
Mantenimiento de sistema de detección y alarma de incendios formado 
por:

- 1 Central convencional de 2 zonas
- 2 Baterías de 2,2 Ah.
- 5 Pulsadores de alarma rearmables
- 3 Sirenas interiores

CULTURA Y JUVENTUD

Vehículos municipales: Policía Local, Protección Civil y Servicios 
Municipales
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

Anexo II.

Los trabajos a presupuestar, desglosado en período trimestral, semestral y en período anual, según 
normativa vigente en la tabla II del Real Decreto 513/2017, son:

Detección automática y alarma de incendios.

- Verificación integral de las instalaciones.
- Limpieza de los equipos de centrales y accesorios.
- Verificación de uniones roscadas y soldadas.
- Limpieza y reglajes de relés.
- Regulación de intensidades y tensiones eléctricas.
- Verificación de los dispositivos de transmisión de alarma de incendios.
- Prueba final de cada instalación con cada fuente de suministro.

Detección:

- Verificación integral de las instalaciones.
- Limpieza de los equipos de centrales y accesorios.
- Verificación de uniones roscadas y soldadas.
- Limpieza y reglajes de relés.
- Regulación de intensidades y tensiones eléctricas.
- Verificación de los dispositivos de transmisión de alarma de incendios.
- Prueba final de cada instalación con cada fuente de suministro.

Extinción:

- Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso la verificación de los componentes del sistema, especialmente 
los de disparo y de alarma.

- Comprobación de la carga del agente extintor y del indicador de la misma.
- Comprobación del estado del agente extintor.
- Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.

Extintores manuales.

- Comprobación del peso y presión.
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas.
- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobar estado del 

agente extintor, peso y aspecto externo del botellín.
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Servicio Municipal de Protección Civil.
Avda. del Guadarrama s/n 

28609 - Sevilla La Nueva (Madrid)
Móvil: 619 02 08 10

Teléfono-Fax: 91 812 94 65

Bie’s:

- Desmontaje de mangueras y comprobaciones en lugar adecuado.
- Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y el 

sistema de cierre.
- Comprobar la estanqueidad de los racores, mangueras y estado de las juntas.
- Comprobar la indicación del manómetro con otro de referencia, acoplado en el racor de 

conexión de la manguera.

Grupos de presión:

- Mantenimiento de bombas y motores conforme a las indicaciones del fabricante.
- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua.
- Prueba de estado de la carga de baterías y electrolito conforme a las indicaciones del 

fabricante.
- Probar en las condiciones de su recepción, realizando curvas de abastecimiento, con cada 

fuente de agua y de energía.

Una vez realizados los trabajos, la empresa facilitará en soporte informático, un informe detallado de 
todos los elementos que componen el sistema, el estado en el que se encuentran y las posibles anomalías 
detectadas.
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Anexo III.

CUADRO DE PRECIOS DE REPUESTOS

CAPITULO 01.- BIES Y ACCESORIOS

BOCA DE INCENDIO B.I.E. 45 MM. ABATIBLE

Ud  Suministro  e  instalación  de  boca  de  incendio  BIE  45  mm  abatible. 
Medidas aproximadas armario 630 mm de ancho, 500 mm de alto y 135 mm 
de fondo, se suministra completa con cristal y 20 metros de manguera de Ø 
45 mm. Homologada con certificado por AENOR y conforme a norma UNE- 
EN 671 parte 2.

BOCA DE INCENDIO B.I.E. 25 MM. ABATIBLE
Ud  Suministro  e  instalación  de  boca  de  incendio  BIE  45  mm  abatible. 
Medidas aproximadas armario 680 mm de ancho, 650 mm de alto y 195 mm 
de fondo, se suministra completa con cristal y 20 metros de manguera de Ø 
25 mm. Homologada con certificado por AENOR y conforme a norma UNE- 
EN 671 parte 2.

RACOR MANGUERA ESTAMPADO 25 MM

RACOR MANGUERA FUNDIDO 45 MM

RACOR ROSCA EXTERIOR o INTERIOR FUNDIDO 25x1"

RACOR ROSCA EXTERIOR o INTERIOR FUNDIDO 45x11/2"

TAPÓN FUNDIDO 25 MM CON VÁLVULA DESCOMPRESIÓN

TAPÓN FUNDIDO 45 MM

REDUCCIÓN FUNDIDO 45X25 MM

LANZA VARIOMATIC 25 MM CON RACOR Y ASA

LANZA VARIOMATIC 25 MM CONEXIÓN 1" HEMBRA

LANZA VARIOMATIC 45 MM CON RACOR

ROLLO 20 METROS MANGUERA PLANA 25 MM CON RACORES

ROLLO 20 METROS MANGUERA SEMIRRIGIDA 25 MM CON RACORES

ROLLO 20 METROS MANGUERA PLANA 45 MM CON RACORES

VÁLVULA DE ASIENTO 25 MM LATÓN ESTAMPADO Ø 1"

VÁLVULA DE ASIENTO 45 MM LATÓN ESTAMPADO Ø 1 1/2" 1
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REPOSICIÓN CRISTAL ARMARIO BIE 45 o 25 MM CON ETIQUETA
RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO

CAPITULO 02.- EXTINTORES Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓNIO OFERTADO

02.01 UD EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 27A-183B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 27A-183B para extinción de fuego de 
materias  sólidas,  líquidas,  productos  gaseosos  e  incendios  de  equipos 
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
difusor  según  norma  UNE-23110,  totalmente  instalado.Certificado  por 
AENOR.

02.02 UDEXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 34A-233B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-233B para extinción de fuego de 
materias  sólidas,  líquidas,  productos  gaseosos  e  incendios  de  equipos 
eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AENOR.

02.03 UDEXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 89B
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego 
de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de 
agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 
totalmente instalado.

02.04 UDEXTINT. NIEVE CARB. 2 Kg EF 13B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego 
de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de 
agente  extintor  con  soporte  y  boquilla  difusora  según  norma  UNE-23110 
totalmente instalado.

02.05 UDARMARIO EXTINTOR CORREDERA
Ud.  Armario  extintor  6/9  Kg,  en  chapa  galvanizada  pintado  en  rojo,  con 
corredera con cristal, instalado.

02.06 UDARMARIO EXTINTOR PUERTA
Ud. Armario extintor 6/9 Kg, en chapa galvanizada pintado en rojo, con puerta 
con cristal, instalado.

02.07 UDREPOSICIÓN CRISTAL 3 MM EN ARMARIO EXTINTOR INSTALADO CON 
ETIQUETA ROMPASE EN CASO DE INCENDIO

02.08 UDMANGUERA EXTINTOR  6 KG. INSTALADA

02.09 UDMANETA FIJA o MOVIL EXTINTOR 6 KG

Anexo IV
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Relación de ubicación de hidrantes. Mejoras extraordinarias.

Dirección Municipio
Rey, frente al nº 10 Sevilla la Nueva
Rey, frente al nº 22 Sevilla la Nueva
Carril de la Perdiz, frente al nº 4 Sevilla la Nueva
Guadarrama, Av. entre las puertas de la Residencia Sevilla la Nueva
Dos de Mayo n º 8 Sevilla la Nueva
Alondra, con Doctor García Torres Sevilla la Nueva
Sevillanos, con Consuelo Sevilla la Nueva
Olivar, con Villanueva Sevilla la Nueva
Ruiseñor, con Alondra Sevilla la Nueva
Juan Carlos I, frente al nº 21 Sevilla la Nueva
Dos de Mayo, Av. Con Golondrina Sevilla la Nueva
Dos de Mayo, Av. Con Haces Sevilla la Nueva
Goya, con Av. de los Toreros Sevilla la Nueva
Sevillanos nº 34, con Marqués de Santillana Sevilla la Nueva
San Isidro nº 36 Sevilla la Nueva
Juan Carlos I nº 59 Sevilla la Nueva
Juan Carlos I nº 71- 73 Sevilla la Nueva
Villanueva nº 9, cerca del Dos de Mayo Sevilla la Nueva
Goya, con Ruiseñor Sevilla la Nueva
Toreros, Av. frente Gorrión Sevilla la Nueva
Tejar, frente al nº 2, con General Asensio Sevilla la Nueva
Cruz de la Sangre, entre Julián Villacieros y Atajillo de 
Brunete Sevilla la Nueva
Esperanza nº 20, con Av. Madrid Sevilla la Nueva
Esperanza, frente al nº 7, con Acacias Sevilla la Nueva
Arroyo Castañuelas, frente al nº 12, con Valdelaguas Sevilla la Nueva
Velázquez nº 4, con Mirlo Sevilla la Nueva
Calle del Rey, 8  - SEVILLA LA NUEVA Sevilla la Nueva
Calle Colón, 9  - SEVILLA LA NUEVA Sevilla la Nueva
Carril del Pozo, 11  Sevilla la Nueva
Carril del Rodeo 1 (X) Sevilla la Nueva
Carril de Venus, 10 Sevilla la Nueva
Carril Antiguo, 2 Sevilla la Nueva
Carril Antiguo, 34 Sevilla la Nueva
Calle Santiago Apóstol, 1  - SEVILLA LA NUEVA Sevilla la Nueva
Calle Jacinto Benavente, 32A - SEVILLA LA NUEVA Sevilla la Nueva
Fuente de la Bañuela 2 Sevilla la Nueva
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